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CCR-2100S调光柜与SOC-2100S切
换柜接线图

说明
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备机 1#主机 2#主机 3#主机 4#主机
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CCR-2100S调光器IO板（1#主机）
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CCR-2100S调光器IO板（备机）
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SOC-2100S 切换柜接线端子

CCR-2100S调光器2#-4#主机与切

换柜连线参考1#主机接线方式
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说明：1、备机与切换柜使用2根10芯线连接（蓝色线、红色线分别表示2根电缆）；蓝色10芯线实际使用8芯；

2、主机与切换柜使用1根10芯线（黑色线表示）连接；10芯线实际使用9芯；

3、2#-4#主机与切换柜连接参考1#主机连接方式；
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